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En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 22 de la Loy 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de
Inspeccion de Trabajo ¥y Seguridad Social (BOE num. 174 de 22 de Julio de 2015) y en aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 43 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales
(BOE del 10 de Noviembre de 1995), y en relacion con la visita de inspeccion efectuada al centro de
trabajo de la empresa arriba indicada, s€ formula a la empresad el siguiente REQUERIMIENTO en materia

de Prevencion de Riesgos Laborales, al haberse apreciado las siguientes anomalias, y ello sin perjuicio de la
propuesta de sancion correspondiente en su caso:

HECHOS

En relacion con la parrilla del Estudio 2 de Prado del Rey y las barras que sujetan a su Vez los conductos de
climatizacion se requiere a la empresa para que s¢ asegure una sujecion firme de las mismas y s€ coloquen
a una altura superior 2 la que estdn ahora en relacion con el suelo de la parrilla, con un minimo de 2.5
metros. Conforme a 1o establecido en el articulo 4 en relacion con el ANEXO I, punto 1 del Real Decreto
486/1997, de 14 de abril, por el que s€ establecen las disposiciones minimas de seguridad ¥ salud en los
lugares de trabajo.
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En relacion con la sala de digitalizacion se requiere a la empresa para que garantice el volumen minimo de
10 metros cubicos, no ocupados, por trabajador, conforme a lo establecido en el articulo 4 en relacion con
¢l ANEXO I, punto 1 del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Con respecto a la misma sala se habra de garantizar
una ventilacion correcta, dada la inexistencia de ventanas que comuniquen con el exterior. En la sala
contigua habra que mejorar la posicion de los acondicionadores de aire para que no sea expulsado este
directamente en los ojos de quienes alli trabajan en labores de montaje. De conformidad con lo establecido
en el articulo 7 y ANEXO III del referido Real Decreto.

En relacion con la iluminacién general de las instalaciones de Prado del Rey habra que mantener unos
niveles y contrastes de Juminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones
bruscas de luminancia dentro de la zona de operacion y entre ésta y sus alrededores y se evitaran en todo
cado los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta
luminancia. En ningn caso éstas s¢ colocaran sin proteccion en el campo visual del trabajador. De
conformidad con lo establecido en el articulo 8 y ANEXO 4 del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por
el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

En relaciéon con el almacén o carpa de vestuario se debera impedir el desarrollo de goteras como
consecuencia del deterioro de la cubierta, de conformidad con lo establecido en el articulo 5 y ANEXO II,
puntos 1 y 2 del referido Real Decreto.

En relacion con la Sala Técnica S/103, situada en la planta baja del EPR se deberan suprimir la inhalacion
de sustancias nocivas o toxicas e irritables, provocada por un derrame proximo y recurrente de gasoil que
afecta a cuatro puestos de trabajo de edicion y montaje. La embocadura para cargar el gasoil y la valvula de
expansion, situadas a 25 metros de los puestos de trabajo, intervienen en el proceso de deterioro ambiental.
El depésito origen del derrame, y la toxicidad debera ser sometido a un sellado completo. De conformidad
con lo establecido en el articulo 7 y ANEXO M1 del referido Real Decreto. En tanto este sellado no se
produzca se deberan reubicar a los trabajadores.

De forma general, y en relacion con el Edificio Corona, se deberd evitar la presencia de suciedad
acumulada en polvo en la superficie y los suelos de los lugares de trabajo procediendo a la limpieza
periodica de los lugares de trabajo, evitando el almacenamiento de enseres viejos en las instalaciones,
conforme a lo establecido en el ANEXO II del referido Real Decreto.

De forma general, en el Edifico Corona de las instalaciones de Prado de Rey s¢ recuerda que en la totalidad
de los aseos las operaciones de limpieza se deberan realizar con la periodicidad e intensidad suficientes,
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recurriendo a los mantenimientos adecuados, a fin de evitar emisiones de olores insalubres y/o
desagradables. De conformidad con lo establecido en el 1 articulo 9 del Real Decreto arriba citado y el
anexo 11 del mismo. Especialmente se requiere para que s€ eviten de forma inmediata los malos olores
presentes en el servicio de sefioras de la cuarta planta del edifico Corona que fue visitado por el actuante.

En relacion con el edificio de los servicios eléctricos se deberd proceder al adecuado mantenimiento de los
vestuarios y sala de descanso, grupo clectrogeno y estudio de color, donde se observaron deficiencias
como grietas en los techos y derrumbamientos, alicatados desprendidos y marcos de ventanas deteriorados.
Especificamente en el area de vestuarios s€ deberan dotar de la correspondiente ducha de agua corriente,
caliente y fria, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o0 que originen elevada
sudoracion. Todos los componentes de la ducha deberén estar en perfecto estado de funcionamiento
conforme a lo establecido en el articulo 9 y ANEXO V del citado Real Decreto.

En la escalera de bajada al sétano y la de subida al vestuario del mismo edificio de los servicios eléctricos
se debera instalar rodapi€ y elementos antideslizantes en el piso de la propia escalera, conforme a 10
establecido en el ANEXO del referido Real Decreto

PRECETOS INFRINGIDOS

Los articulos 4, 5, 7, 8 y 9, anexos LILOLIVY V del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por €l que s¢
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

POSIBLE SANCION

Al tratarse de una sancion tipificada como GRAVE en el articulo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba cl texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, la sancion minima seria de 2046 y la maxima de 8195 euros

PLAZO DE SUBSANACION

Tales deficiencias deberan ser subsanadas en el plazo de UN MES.
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odra dar lugar al levantamiento de

Se advierte a la empresa que el incumplimiento de este requerimiento p
berse efectuado inicialmente.

la correspondiente Acta de Infraccion por los hechos detectados, de no ha

EL REPRESENTANTEDELA | | NOTIFICADO ] EL INSPECTOR/A DE
EMPRESA DELEGADO/A DE PREVENCION: SEGURID
Nombre: Nombre:
0| TS — DN " Ui "\ Firmado: ALBERTO OLIE
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